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ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Исследованы возможности имитационного моделирования к проблемам защиты 
производственных коммуникаций на примере имитационной модели огнепреградителя. 
Построена имитационная модель огнепреградителя, позволяющая исследовать чувстви-
тельность его параметров к условиям эксплуатации. Проведены пробные исследования с 
использованием этой имитационной модели. Определена чувствительность критическо-
го диаметра канала огнепреградителя к параметрам, определяющим скорость огневого 
фронта пламени в простейших допущениях. 
 
Досліджено можливості імітаційного моделювання до проблем захисту виробни-
чих комунікацій на прикладі імітаційної моделі вогнеперешкоджувача. Побудовано 
імітаційну модель вогнеперешкоджувача, що дозволяє дослідити чутливість його пара-
метрів до умов експлуатації. Проведено пробні дослідження з використанням цієї іміта-
ційної моделі. Визначено чутливість критичного діаметра каналу вогнеперешкоджувача 
до параметрів, які визначають швидкість вогневого фронту полум'я в найпростіших 
допущеннях. 
 
The possibilities of simulation modeling are investigational to the problems of defence 
of produce communications. On the example of simulation model of огнепреградителя. The 
simulation model of огнепреградителя allowing to investigate the sensitiveness of his parame-
ters to the external environments is built. Trial researches are conducted with the use of this 
simulation model. The sensitiveness of critical diameter of channel of огнепреградителя is 
certain to the parameters qualificatory speed of fire front of flame in the simplest. 
 
Ключевые слова: модель, оптимизация, объект повышенной опасности, взрывобе-
зопасность, производственная коммуникация, огнепреградитель. 
 
Расширение масштабов техногенной деятельности человека, ко-
торое сопровождается неуправляемым ростом производства, приводит 
к частому возникновению техногенных аварий. Они приводят к воз-
никновению стихийных бедствий, катастроф и аварий с многочислен-
ными человеческими жертвами, большими материальными потерями и 
нарушениями условий жизнедеятельности. Наиболее важной частью 
производств, с точки зрения техногенной опасности, являются произ-
водственные коммуникации. По производственным коммуникациям 
(системы для прокладки трубопроводов, наземные трубопроводные 
эстакады, подземные туннели, траншеи, системы канализации, отдель-
ные трубопроводы, воздухопроводы, лотки, каналы и т.п.) пламя мо-
жет распространяться в тех случаях, если внутри в них образовалась 
горючая концентрация паров ЛВЖ, ГЖ, газа или пыли; когда трубо-
проводы с горючими жидкостями работают неполным сечением; если 
есть пласт горючей жидкости на поверхности воды в системе произ-
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водственной канализации, в лотках и траншеях или горючие отложе-
ния на поверхности труб, каналов и воздухопроводов; если в системе 
находятся газы, газовые смеси или жидкости, способные расклады-
ваться с дальнейшим загоранием под влиянием высокой температуры 
или давления. Огонь может распространяться также через технологи-
ческие отверстия в глухих стенах и перекрытиях, где проходят трубо-
проводы, и другие транспортные устройства. 
Чтобы предотвратить распространение огня по производствен-
ным коммуникациям, применяют разные по своему устройству защи-
ты: огнепреградители сухие; огнепреградители в виде гидравлических 
затворов; затворы из твердых измельченных материалов; задвижки и 
заслонки, которые автоматически закрываются; водные занавесы; пе-
ремычки и т.п. 
В исследованиях, подобных [1, 2], огнепреградители, предохра-
нительные клапаны и другие аналогичные устройства для предотвра-
щения аварий рассчитываются исходя из наихудших возможных усло-
вий. Понятие наихудших подразумевает существование предельных 
значений какой-либо величины, выше (или ниже) которых быть физи-
чески не может. В реальности значения всех физических величин в той 
или иной степени определены (или заданы) неточно, и по существу 
являются случайными. Имитационное моделирование естественным 
образом учитывает этот факт. 
Имитационное моделирование – метод, который разрешает 
строить модели, которые описывают процессы в условиях приближен-
ных к действительности. Такую модель можно рассматривать во вре-
мени как для одного испытания, так и для нескольких. Результаты при 
этом могут определяться случайным характером процессов. Имитаци-
онное моделирование – исследовательский прием, основанный на за-
мене исследуемой системы имитатором, с которым проводятся экспе-
рименты с целью получения информации об этой системе. 
С помощью имитационного моделирования можно определить 
более точно параметры огнезащитного оборудования. Имитационное 
моделирование можно использовать для расчета огнепреградителя, 
аварийного слива, предохранительного клапана. 
В предложенной работе осуществляется имитационное исследо-
вание сухого огнепреградителя. Принцип действия сухих огнепрегра-
дителей основан на гашении пламени в узких каналах, которое, со-
гласно теории распространения пламени, обусловлено тепловыми по-
терями из зоны реакции к стенкам канала. Действие огнепреградите-
лей на детонационное пламя состоит в измельчении и разрушении 
фронта ударной волны в узких каналах и следующем гашении пламени 
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за счет тепловых потерь. Огнепреградителями защищают газовые, па-
ровоздушные и жидкостные линии, в которых по условиям технологи-
ческого регламента или при нарушении нормального режима работы 
могут получаться горючие концентрации, а также линии с наличием 
веществ, способных раскладываться под действием давления, темпера-
туры или других факторов. 
Сухие огнепреградители – защитные устройства на трубопрово-
дах, которые свободно пропускают поток газов через твердую огнеза-
щитную насадку, но задерживают (гасят) пламя. Математическая мо-
дель сухого огнепреградителя [3] описывается формулой 
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где крPe  – критерий Пекле, который на грани гашения пламеня равен 
65; а – коэффициент температуропроводности; нU  – нормальная ско-
рость распространения пламени; крd  – критический диаметр канала 
огнепреградителя. 
Как правило, расчетным параметром является крd . В этом случае 
математическую модель можно записать в виде: 
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где λ  – коэффициент теплопроводности горючей смеси; R  – газовая 
постоянная; Т – температура горючей смеси; рС  – теплоемкость го-
рючей смеси; P  – давление горючей смеси. 
Все составляющие формулы, за исключением газовой постоян-
ной, в каждом конкретном случае известны весьма приблизительно. 
Возникает вопрос, насколько погрешность в них, согласно алгоритму, 
будет влиять на критический диаметр. Для примера, рассмотрим влия-
ние на критический диаметр нормальной скорости распространения 
огня. Кажется, что задача простая. Можно задаться нормальным рас-
пределением в нU  и аналитически определить чувствительность крd  в 
виде дисперсии от нU , как от случайной величины. Однако возникают 
трудности с определением характера распределения в скорости рас-
пространения огня. Относительно такого распределения трудно сде-
лать какие-либо предположения. Предположим, что нU  зависит от 
температуры следующим образом: 
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где 0нU  – нормальная скорость движения фронта пламени при на-
чальных условиях (условиях до воспламенения); 0T  – температура 
горения газа при начальных условиях. 
В алгоритме расчета нU  считается таблично заданной. Опреде-
лим 0нU  равным табличному и зададим T  равным 0T . Таким обра-
зом, нU  станет таблично заданным. Построим статистическую модель, 
в которой нT  является случайным, нормально распределенным, с ма-
тематическим ожиданием равным 0T . Тогда дисперсия крd  будет рав-
на 0,3 мм2, если предполагается тушение стехиометрической смеси 
этилена с воздухом, при давлении 150 кПа, при температуре 20 ºС. 
Скорость движения фронта пламени считается равной 0,735 м/с. Даная 
модель является оригинальной, находится в дееспособном состоянии и 
пригодна для имитационного исследования огнепреградителей. Ори-
гинальность данной работы состоит еще и в том, что исследование 
проводится на основе единого подхода с использованием одного языка 
имитационного моделирования, что и в работах [1, 2]. 
Таким образом, имитационное моделирование позволяет всесто-
ронне и подробно исследовать имитируемые сущности. В перспективе, 
возможно создание составных имитационных моделей, т.е. моделей, 
состоящих из конечного числа других имитационных моделей. 
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